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I \20/
Hﬂusw schazftsrﬂum w 264 W > Plattenheizkorper - Bestand (2.10.2)
07 m ingfrang
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I
n 600E 600 1 400%660 —_— Leitung nach oben (2.1.6)
Hauswirtschaftsraum Windfang (L] @ Strang: Vor- und Ruicklauf, Strangnummer (2.1.26)
3 (4
Q I Raum: Nummer, Norm-Innentemperatur, Warmebedarf (2.11)
7L s1aw 7ow KE Warmeerzeuger (1.2) *
* gigenes Symbol, hier erklart (PN-B-01400:1984, 1.2)
ERDGESCHOSS Planer Kammer-Nr.
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Hilfsberechnungen und -zeichnungen. Sie ersetzen keine von einer befugten
Person unterzeichnete Planung der Anlage.
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Zeichnungen zur Planung der Heizungsanlage
Symbole nach PN-B-01400:1984 (zuriickgezogene Norm)

Vorlaufleitung, karminrot (2.2.1)
=— = =— . Riicklaufleitung, blau (2.2.2)
> Plattenheizkorper - Bestand (2.10.2)
G—>© Badheizkdrper (Leiter) - Bestand (2.10.4)
—_— Leitung nach oben (2.1.6)
oo @ Strang: Vor- und Riicklauf, Strangnummer (2.1.26)
Raum: Nummer, Norm-Innentemperatur, Warmebedarf (2.11)
K

Warmeerzeuger (1.2) *
* gigenes Symbol, hier erklart (PN-B-01400:1984, 1.2)

Planer Kammer-Nr.

Gepruft Unterschrift

Hilfsberechnungen und -zeichnungen. Sie ersetzen keine von einer befugten
Person unterzeichnete Planung der Anlage.
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(103 252 W
> Plattenheizkorper - Bestand (2.10.2)
354 W
G—>© Badheizkorper (Leiter) - Bestand (2.10.4)
) Leitung nach unten (2.1.5)
- o0 @ Strang: Vor- und Riicklauf, Strangnummer (2.1.26)
-
Raum: Nummer, Norm-Innentemperatur, Warmebedarf (2.11)
OBERGESCHOSS Planer Kammer-Nr.
Gepruft Unterschrift
Hilfsberechnungen und -zeichnungen. Sie ersetzen keine von einer befugten
Person unterzeichnete Planung der Anlage.
HeatAlgo PROJEKT GESCHOSS MASSSTAB FORMAT MASSSTABSLEISTE AUSGABEDATUM BLATT
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Zeichnungen zur Planung der Heizungsanlage
Symbole nach PN-B-01400:1984 (zuriickgezogene Norm)

Vorlaufleitung, karminrot (2.2.1)
=— = =— . Riicklaufleitung, blau (2.2.2)
Plattenheizkorper - Bestand (2.10.2)

Badheizkdrper (Leiter) - Bestand (2.10.4)

U

Leitung nach unten (2.1.5)

Strang: Vor- und Riicklauf, Strangnummer (2.1.26)

®

Raum: Nummer, Norm-Innentemperatur, Warmebedarf (2.11)

Planer Kammer-Nr.

Gepruft Unterschrift

Hilfsberechnungen und -zeichnungen. Sie ersetzen keine von einer befugten
Person unterzeichnete Planung der Anlage.
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Zeichnungen zur Planung der Heizungsanlage
Symbole nach PN-B-01400:1984 (zuriickgezogene Norm)
Vorlaufleitung, karminrot (2.2.1)
=— =— =— . Riicklaufleitung, blau (2.2.2)
IEI Plattenheizkdrper - Bestand (2.10.2)
% Badheizkorper (Leiter) - Bestand (2.10.4)
oo @ Strang: Vor- und Ricklauf, Strangnummer (2.1.26)
Raum: Nummer, Norm-Innentemperatur, Warmebedarf (2.11)
KE Warmeerzeuger (1.2) *
* gigenes Symbol, hier erklart (PN-B-01400:1984, 1.2)
Planer Kammer-Nr.
Gepruft Unterschrift
Hilfsberechnungen und -zeichnungen. Sie ersetzen keine von einer befugten
Person unterzeichnete Planung der Anlage.
HeatAlgo = PROJEKT GESCHOSS MASSSTAB FORMAT AUSGABEDATUM BLATT
Strangschema der Heizungsanlage ohne MaBstab A3 - quer 22. Okt. 2026 5/5
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